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/ Tarnéw, dnia OOllpca 2021r.
\i TARNOWS K A
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

Komendant Miejski »
Panstwowej Strazy Pozarnej /

w Tarnowie / bl 5T 9:}: B
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnow W / ; (e

MZ.5582.1.4.2.2019
DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z pézn. zm. — zwanej dalej ustawg
o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 — zwanej dalej k.p.a.)

nakazuje

Tarnowskiej Spétdzielni Mieszkaniowe;j,
ul. Sowinskiego 14, 33-100 Tarnéw

wykonanie nastepujacego obowiazku:

1) Wyposazy¢ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Promiennej 22 w Tarnowie,
33-100 Tarmdéw w instalacje wodociggowsg przeciwpozarowg z zastosowaniem zaworéow
hydrantowych 52 na kazdej kondygnacji budynku, przy czym na kondygnacji piwnicznej oraz
kazdej kondygnacji powyzej 25 m wysokosci budynku zastosowaé po dwa zawory na kazdym

pionie, z zapewnieniem wtasciwego zasilania i zapasu wody,

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania urzgdzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob i badan,

potwierdzajgcych prawidtowosé dziatania.

Podstawa prawna obowiazku:

e art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1992 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021r., poz. 869) zwang dalej ustawg o ochronie przeciwpozarowey,

* § 18 ust. 1 pkt. 3, § 20 ust. 2 oraz § 24 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. poz. 719 z pdzn. zm.), zwanym dalej
rozporzgdzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

Termin wykonania obowigzku ustalam na: 01.07.2023 r.
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Uzasadnienie

W dniu 17.04.2021 r. na podstawie upowaznienia Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Tarnowie z dnia 07.04.2021 r. znak: MZ.5582.1.1.2021
funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie przeprowadzili czynnoéci kontrolno-
rozpoznawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Promienngj 22,
33-100 Tarnéw, z ktérych sporzadzili protokét z dnia 18.04.2021 r. Protokét zostat podpisany
przez Pana Zbigniewa Spiore, Prezesa TSM oraz Pana Krzysztofa Piotrowskiego, Zastepce
Prezesa ds. technicznych bez wnoszenia zastrzezen.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole
uchybienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie:

- Braku nawodnionych pionéw z zaworami 52 umieszczonych na kazdej kondygnacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego.

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem znak: MZ.5582.1.3.2021 z dnia
06.05.2021 r. zawiadomiono Tarnowska Spoéldzielnie Mieszkaniowa, ul. Sowirnskiego 14,
33-100 Tarnéw o wszczeciu postepowania administracyjnego z urzedu w sprawie nakazania
jego usunigcia. '

W toku prowadzonego postepowania Strona nie wniosta uwag.

W sentencji decyzji ptzyjeto sposob usunigcia nlepraw1d#owosm przez Tarnowskq
mle Mseszkan[owq z nastQpUJacych wzgledow

Przede wszystkim wykonanie obowigzku jest spetnieniem wprost naruszonych
przepiséw: ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, co w najprostszy sposbéb doprowadza budynek mieszkalny
wielorodzinny, zlokalizowany przy ul. Promiennej 22, 33-100 Tarnéw do stanu zgodnego
z prawem w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Nakaz jest zgodny ze stusznym interesem
strony postepowania, a przez podniesienie ogolnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
z interesem spotecznym. Wykonanie obowigzku zmniejsza prawdopodobienstwo rozwoju
pozaru na pozostate czesci obiektu.

Wyznaczajgc termin realizacji obowigzku kierowano sie interesem spotecznym,
dotyczacym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidtowosci oraz stusznym
interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwo$¢ wykonania koniecznych prac — to jest
wykonalnoécig decyzji.

W my$l § 18 ust. 1 pkt 3 oraz § 20 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, budynki wysokie i wysokosciowe powinny zosta¢ wyposazone
w zawory 52 na nawodnionej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Zawory te powinny
znajdowaé sie na kazdej kondygnacji, przy czym powyzej 25-go metra budynku
oraz na kondygnacjach podziemnych stosowac¢ powinno si¢ po dwa zawory hydrantowe. Jak
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wykazata kontrola w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Promiennej 22
w Tarnowie, znajdujgcym sie w zasobach Tarnowskiej Spétdzielni Mieszkaniowej i opisanym
w protokole z czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18.04.2021 r., nie zostat on
wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z zaworami 52. Majac na uwadze
powyzsze w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ochrony przeciwpozarowe;
w kontrolowanym budynku nalezy wyposazy¢ go w instalacje wodociggowa przeciwpozarowsg
W zaworami 52.

Nadmieni¢ tu nalezy, ze powotane  wyzej rozporzadzenie  stanowi
pewien minimalny standard w zakresie wyposazania obiektéw w urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej. Prawidtowo funkcjonujaca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa daje
mozliwo$¢ szybszego podjecia dziatan gasniczych, bez koniecznosci czasochtonnego
rozwijania linii wezowych po biegach schodéw lub elewacji budynku, dajgc mozliwosé
natychmiastowego podania $rodkéw gasniczych, co ma bezposrednie przefozenie na czas
neutralizacji zagrozenia, a co za tym idzie bezpieczenstwo mieszkarhcow
i minimalizacje strat wyrzgdzonych pozarem.

Zgodnie z zatozeniami § 24 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw zapas wody do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgromadzony
powinien zostaé w jednym lub kilku zbiornikach o tgcznej pojemnosci nie mniejszej niz 100 m?3.
Jednoczesnie dopuszcza sie zmniejszenie pojemnosci zbiornikdw do 50 m?, W przypadku
budynku wysokiego i wysokosciowego o wysokosci do 100 m, niezawierajgcego strefy
pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 750 m? lub zawierajgcego na wysokosci powyzej 12
m jedynie strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, niezaleznie od
ich powierzchni, lub zastosowanie jednego zbiomika o pojemnosci, co najmniej 100 m? dla
grupy budynkéw wysokich i wysoko$ciowych wzniesionych obok siebie, jezeli zbiornik nie jest
oddalony od zadnego z budynkéw o wiecej niz 100 m. Dopuszcza sie réwniez dalsze
zmniejszanie pojemnosci zbiornikéw w zaleznosci od wartosci wydajnosci zasilajgcej zbiorniki
sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Ponadto zgodnie z § 24 ust. 4 i 5 rozporzgdzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, dla budynkéw wysokich zakwalifikowanych
do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi dopuszcza si¢ zasilanie instalagji wodociggowej
przeciwpozarowej bezposrednio z zewnetrznej sieci wodociggowe; przeciwpozarowej
0 wydajnoéci nie mniejszej niz 10 dm?s, bez koniecznosci Zapewniania zbiornikéw, pod
warunkiem wyprowadzenia w elewacji budynku od strony drogi pozarowej, dodatkowej nasady
75 mm, umozliwiajgcej zasalanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z samochodoéw
gasniczych.

Z uwagi na charakter osiedli i kontrolowanego budynku, mozliwe jest zastosowanie
wszystkich opisanych powyzej rozwigzan. Niemniej jednak z uwagi na fakt, ze instalacja

wodociggowa  przeciwpozarowa wyposazona @ w zawory 52 jest urzgdzeniem
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przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, powinna zostac wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do jej uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badarn potwierdzajacych
prawidtowo$¢ dziatania.

Obowiazek, o ktérym mowa w sentencji jest samoistny i nie zwigzany z faktem
prowadzenia w budynku jakichkolwiek prac remontowych, jego przebudowa, rozbudowa,
nadbudowa, badz zmiang sposobu uzytkowania.

Ponadto informuje, ze zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymienionych w § 24 zbiornikow wodnych stuzacych do gromadzenia wody do zasilania
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Powyzsze rozwigzania zamienne powinny zostac
wskazane w ekspertyzie technicznej-‘rieczoznawczy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz zapewni¢ niepogorszenie wa‘runk()w ochrony przeciwpozarowej obiektu i zostac
uzgodnione z wiasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Ponadto informuje, ze okreslajac terminy realizacji decyzji oraz uzalezniajac te terminy
od ostatecznoéci decyzji, kierowano sie zasadg trwatosci decyzji. Decyzja staje sig ostateczna
—w-nastepujgeych przypadkach:
1. po uptywie terminu na ztozenie odwotania, gdy odwotanie nie zostato ztozone,
2. z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania,
3. w dniu doreczenia decyzji wydanej przez organ |l instancji w postepowaniu odwotawczym.
Strone zobowiazang do usunigcia stwierdzonych uchybieri okreslono na podstawie
przepisow art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, zgodnie z ktorymi,
obowiazek zapewnienia ochrony przeciwpozarowe budynku_spoczywa na jego wiascicielu.
Jak wynika z ustaleri poczynionych w czasie czynnoéci  kontrolno-rozpoznawczych,
zobowigzany jest wtascicielem budynku.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 127 §1i2iart. 120§ 1i2kp.a. w zwigzku z art. 27 ustawy o PSP
od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posérednictwem Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Tarnowie. (ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnow), w terminie 14 dni od dnia j€j

doreczenia.
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Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strone postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
a strona nie moze ztozy¢ skargi do Wojewo6dzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera skutek tylko
wtedy, gdy zostanie przez strone zlozone w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania po uptywie ww. terminu.

Otrzymuja:
1. Tarnowska Spétdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sowiriskiego 14, 33-100 Tarmnéw — 1 egz. (ZPO)

2. ala—1egz

Administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski PSP w Tarnowie.

Podane dane osobowe bedg wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej sprawy i przetwarzane na
podstawie przepisow prawa UE/polskiego. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich
sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Petna informacja na
straz.tarnow.pl , BIP, tablicy inf. w KM PSP w Tarnowie
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